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BRxx

BR10 - BUILDING

RACK 10

FR1 - FLOOR RACK 1

...

FR3 - FLOOR RACK n

RCF

BR03 - BR10

MAIN UNIT

CENTRALE ANTINTRUSIONE SISTEMA EVACCENTRALE RIVELAZIONE INCENDI

IT ROOM

DORSALE FIBRA OTTICA

FIBRE 9/125 μm

2 FIBRE OTTICHE 50/125 μm

2 FIBRE OTTICHE 50/125 μm

2 FIBRE OTTICHE 50/125 μm

LINEE VOCE E DATI

RJ45 CAT.6A

LINEE VOCE E DATI

RJ45 CAT.6A

LINEE VOCE E DATI

RJ45 CAT.6A

BR

Rack di Edificio

CR

Rack di Campus

LEGENDA

Cavo Ethernet cat. 6a

Fibra ottica multimodale

Fibre 50/125 μm

FR

Rack di Piano

Descrizione del sistema

Dorsale in fibra ottica monomodale

Fibre 9/125 μm

BR07 - BR12 - BR16

BRxx

RCF

MAIN UNIT

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
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SISTEMA EVAC
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IT ROOM

Descrizione del sistema

Il sistema di trasmissione dati sarà costituito da collegamenti dorsali in fibra ottica, da armadi rack e da

collegamenti terminali in rame.

L'anello in fibra ottica monomodale all'interno del deposito collegherà al rack di Campus (Campus Rack

- CR), nella palazzina PCC, tutti gli armadi rack di edificio (Building Rack - BR) .

Da questi armadi, tramite fibra multimodale, si raggiungeranno gli armadi secondari di piano (Floor Rack

- FR) dai quali, tramite cavi in rame cat.6a, verranno servite le postazioni di lavoro.

Dal PCC partirà anche un secondo anello in fibra monomodale che servirà i diversi armadi presenti

lungo il percorso della linea tranviaria.

All'interno di ogni edificio il rack avrà il compito di accentrare tutti i segnali provenienti dalle

apparecchiature in campo (comprese le centrali locali di rivelazione incendi, controllo accessi ed EVAC)

ed instradare i flussi di dati verso lo SCADA di deposito o verso i diversi sistemi previsti (manutenzione,

sicurezza etc.).
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